
Принципова схема систем опалення

0,000

4,500

7,800

+11,100

+14,400

+17,700

+21,000

+23,100

Этаж 1

Этаж 2

Этаж 3

Этаж 4

Этаж 5

Этаж 6

Этаж 7

Этаж 8

Тамбур Торгові приміщення Сан.вузол

Кабінет 
брудної 
білизни

Кабінет 
брудної 
білизниСан.вузол

Кабінет 
брудної 
білизни

Кабінет 
брудної 
білизни

Кабінет 
брудної 
білизни

Кабінет 
брудної 
білизни

Кабінет 
брудної 
білизни

Кабінет 
брудної 
білизни

Кабінет 
брудної 
білизни

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Тамбур
Трансвор
маторна

Насосна
пожежо 
гасіння

Сан.
вузол

Сан.
вузол КабінетиІТП

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

В16 Ç100

L=100м3 /ч

Тамбур

В16 Ç100

L=100м3 /ч

В16 Ç100

L=100м3 /ч

В16 Ç100

L=100м3 /ч

В16 Ç100

L=100м3 /ч

В16 Ç100

L=100м3 /ч

В16 Ç100

L=100м3 /ч

В16 Ç100

L=900м3 /ч

В16 Ç100

L=900м3 /ч

В16 Ç100

L=900м3 /ч

В16 Ç100

L=900м3 /ч

В16 Ç100

L=900м3 /ч

В16 Ç100

L=900м3 /ч

В16 Ç100

L=900м3 /ч

В14 Ç100

L=700м3 /ч

В14 Ç100

L=100м3 /ч

В14 Ç100

L=700м3 /ч

В14 Ç100

L=100м3 /ч

В14 Ç100

L=700м3 /ч

В14 Ç100

L=100м3 /ч

В14 Ç100

L=700м3 /ч

В14 Ç100

L=100м3 /ч

В14 Ç100

L=700м3 /ч

В14 Ç100

L=100м3 /ч

В14 Ç100

L=700м3 /ч

В14 Ç100

L=100м3 /ч

В14 Ç100

L=700м3 /ч

В14 Ç100

L=100м3 /ч

В15 Ç100

L=100м3 /ч

В15 Ç100

L=100м3 /ч

В15 Ç100

L=100м3 /ч

В15 Ç100

L=100м3 /ч

В15 Ç100

L=100м3 /ч

В15 Ç100

L=100м3 /ч

В15 Ç250

L=500м3 /ч
В15 Ç100

L=100м3 /ч

ВЦУН 248х127-1,5-6

В15 L=3500м3 /чВЦУН 355х143-2,2-6

В14 L=4900м3 /ч

ВЦУН 400х183-1,5-8

В14 L=4900м3 /ч

В17 Ç100

L=200м3 /ч

В17 Ç100

L=200м3 /ч

В17 Ç100

L=200м3 /ч

В17 Ç100

L=200м3 /ч

В17 Ç100

L=200м3 /ч

В17 Ç100

L=200м3 /ч

В17 Ç100

L=200м3 /ч

ПВ10-ПВ13 ТвинФреш С-60-2

L=58 м3 /ч
ПВ20ТвинФреш С-60-2

L=58 м3 /ч

ВЦУН 20х93-0,55-4

В17 L=4900м3 /ч

В18 Ç100

L=200м3 /ч

В18 Ç100

L=200м3 /ч

В17 Ç100

L=100м3 /ч

В18 Ç100

L=200м3 /ч

В18 Ç100

L=200м3 /ч

В18 Ç100

L=200м3 /ч

В18 Ç100

L=200м3 /ч

В18 Ç100

L=200м3 /ч

ВЦУН 20х93-0,55-4

В17 L=4900м3 /ч

В8 Ç100

L=200м3 /ч

В9 Ç100

L=200м3 /ч

Забір, викид,
повітря на фасаді

В6 Ç125

L=320м3 /ч

НасоснаНасосна

В6 RL125 L

L=320м3 /ч

Повітряна завіса.
 єлектрична Повітряна завіса.

 єлектрична

Повітряна завіса.
 єлектрична

В5 RL125 L

L=230м3 /ч

В19 RL100L

L=237м3 /ч
В7 RL100 L

L=200м3 /ч
В4 RL125 L

L=250м3 /ч
В3 RL125 L

L=270м3 /ч

на покрівлю

ОВ для ІТП 
дивись 

розділ "ТМ"П2 SVF 40-20-4D

L=1425 м3 /ч
В2 SVF 40-20-4D

L=1425 м3 /ч

П1 SVF 50-25-4D

L=3000 м3 /чВ1 SVF 50-25-4D

L=3000 м3 /ч

2

10

Забір, викид,
повітря на фасаді

П21  Ç125

L=200м3 /ч

В15 Ç250

L=500м3 /ч

В15 Ç250

L=500м3 /ч

В15 Ç250

L=500м3 /ч

В15 Ç250

L=500м3 /ч

В15 Ç250

L=500м3 /ч

В15 Ç250

L=500м3 /ч

Забі
повітря на фасаді

Сан.вузол

Сан.вузол

Сан.вузол

Сан.вузол

Сан.вузол

Сан.вузол

Сан.вузол
Приміщення 
чергового
 персоналу

Приміщення 
чергового
 персоналу

Приміщення 
чергового
 персоналу

Приміщення 
чергового
 персоналу

Приміщення 
чергового
 персоналу

Приміщення 
чергового
 персоналу

Приміщення 
чергового
 персоналу

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Принципова схема систем опалення

0,000

4,500

7,800

+11,100

+14,400

+17,700

+21,000

+23,100

Этаж 1

Этаж 2

Этаж 3

Этаж 4

Этаж 5

Этаж 6

Этаж 7

Этаж 8

Тамбур Торгові приміщення Сан.вузол

Кабінет 
брудної 
білизни

Кабінет 
брудної 
білизниСан.вузол

Кабінет 
брудної 
білизни

Кабінет 
брудної 
білизни

Кабінет 
брудної 
білизни

Кабінет 
брудної 
білизни

Кабінет 
брудної 
білизни

Кабінет 
брудної 
білизни

Кабінет 
брудної 
білизни

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Апартаменти

Тамбур
Трансвор
маторна

Насосна
пожежо 
гасіння

Сан.
вузол

Сан.
вузол КабінетиІТП

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

В16 Ç100

L=100м3 /ч

Тамбур

В16 Ç100

L=100м3 /ч

В16 Ç100

L=100м3 /ч

В16 Ç100

L=100м3 /ч

В16 Ç100

L=100м3 /ч

В16 Ç100

L=100м3 /ч

В16 Ç100

L=100м3 /ч

В16 Ç100

L=900м3 /ч

В16 Ç100

L=900м3 /ч

В16 Ç100

L=900м3 /ч

В16 Ç100

L=900м3 /ч

В16 Ç100

L=900м3 /ч

В16 Ç100

L=900м3 /ч

В16 Ç100

L=900м3 /ч

В14 Ç100

L=700м3 /ч

В14 Ç100

L=100м3 /ч

В14 Ç100

L=700м3 /ч

В14 Ç100

L=100м3 /ч

В14 Ç100

L=700м3 /ч

В14 Ç100

L=100м3 /ч

В14 Ç100

L=700м3 /ч

В14 Ç100

L=100м3 /ч

В14 Ç100

L=700м3 /ч

В14 Ç100

L=100м3 /ч

В14 Ç100

L=700м3 /ч

В14 Ç100

L=100м3 /ч

В14 Ç100

L=700м3 /ч

В14 Ç100

L=100м3 /ч

В15 Ç100

L=100м3 /ч

В15 Ç100

L=100м3 /ч

В15 Ç100

L=100м3 /ч

В15 Ç100

L=100м3 /ч

В15 Ç100

L=100м3 /ч

В15 Ç100

L=100м3 /ч

В15 Ç250

L=500м3 /ч
В15 Ç100

L=100м3 /ч

ВЦУН 248х127-1,5-6

В15 L=3500м3 /чВЦУН 355х143-2,2-6

В14 L=4900м3 /ч

ВЦУН 400х183-1,5-8

В14 L=4900м3 /ч

В17 Ç100

L=200м3 /ч

В17 Ç100

L=200м3 /ч

В17 Ç100

L=200м3 /ч

В17 Ç100

L=200м3 /ч

В17 Ç100

L=200м3 /ч

В17 Ç100

L=200м3 /ч

В17 Ç100

L=200м3 /ч

ПВ10-ПВ13 ТвинФреш С-60-2

L=58 м3 /ч
ПВ20ТвинФреш С-60-2

L=58 м3 /ч

ВЦУН 20х93-0,55-4

В17 L=4900м3 /ч

В18 Ç100

L=200м3 /ч

В18 Ç100

L=200м3 /ч

В17 Ç100

L=100м3 /ч

В18 Ç100

L=200м3 /ч

В18 Ç100

L=200м3 /ч

В18 Ç100

L=200м3 /ч

В18 Ç100

L=200м3 /ч

В18 Ç100

L=200м3 /ч

ВЦУН 20х93-0,55-4

В17 L=4900м3 /ч

В8 Ç100

L=200м3 /ч

В9 Ç100

L=200м3 /ч

Забір, викид,
повітря на фасаді

В6 Ç125

L=320м3 /ч

НасоснаНасосна

В6 RL125 L

L=320м3 /ч

Повітряна завіса.
 єлектрична Повітряна завіса.

 єлектрична

Повітряна завіса.
 єлектрична

В5 RL125 L

L=230м3 /ч

В19 RL100L

L=237м3 /ч
В7 RL100 L

L=200м3 /ч
В4 RL125 L

L=250м3 /ч
В3 RL125 L

L=270м3 /ч

на покрівлю

ОВ для ІТП 
дивись 

розділ "ТМ"П2 SVF 40-20-4D

L=1425 м3 /ч
В2 SVF 40-20-4D

L=1425 м3 /ч

П1 SVF 50-25-4D

L=3000 м3 /чВ1 SVF 50-25-4D

L=3000 м3 /ч

2

10

Забір, викид,
повітря на фасаді

П21  Ç125

L=200м3 /ч

В15 Ç250

L=500м3 /ч

В15 Ç250

L=500м3 /ч

В15 Ç250

L=500м3 /ч

В15 Ç250

L=500м3 /ч

В15 Ç250

L=500м3 /ч

В15 Ç250

L=500м3 /ч

Забі
повітря на фасаді

Сан.вузол

Сан.вузол

Сан.вузол

Сан.вузол

Сан.вузол

Сан.вузол

Сан.вузол
Приміщення 
чергового
 персоналу

Приміщення 
чергового
 персоналу

Приміщення 
чергового
 персоналу

Приміщення 
чергового
 персоналу

Приміщення 
чергового
 персоналу

Приміщення 
чергового
 персоналу

Приміщення 
чергового
 персоналу

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Сходові клітини

Стадія Аркуш Аркушів
Зм. Кіл.уч. Аркуш№док. Підп. Дата

40.П-18-ОВ-

П

ТОВ "УКРСТРОЙ СЕРВІС"

Будівництво готелю апартаментного типу за адресою:
 м. Одеса, Приморський р-н, пляж "Аркадія", 4

ТОМ №9 Вентиляція

ГАП Фесенко
Розробив Сорока

2

Ин
в. 
№

 п
од
л.

По
дп

. и
 д
ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Со
гл
ас
ов
ан
о

Формат A2


