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Ст К1-3

 ∅110

Ст К 1-5

 ∅110

Ст К3-1

∅110

Ст К3-2

 ∅110

Ст К 1-6

 ∅110

Ст К 1-4

 ∅110

В полу

 ∅110

Випуск К 1-1

∅110, L=11,0м, i=0,02

Випуск К 3-1

∅110, L=11,0м, i=0,02

Випуск К 1-3

∅110, L=6,5 м, i=0,02

Плк-2

∅20

Плк-3

∅20

Ст К2-2

∅150

Ст К2-1

∅150

Випуск К 2-1 ∅160

 в лоток

Випуск К 2-2 ∅225

 в лоток

Випуск К 2-3 ∅160

 в лоток

Плк-1

∅20

Ст К2-4

∅150

Випуск К 2-4 ∅160

 в лоток
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Проложить в подпольном

 канале шириной 500мм

Канал шириной

 100мм

Канал шириной

 200мм

Под потолком

Под потолком

Под потолком

Под потолком

Канал шириной

 200мм

Канал шириной

 150мм

Канал шириной

 100мм Канал шириной

 200мм

Над полом

Канал шириной

 150мм

Канал шириной

 150мм

Канал шириной

 150мм

Канал шириной

 150мм

Канал шириной

 200мм

Канал шириной

 100мм

Канал шириной

 200мм

Канал шириной

 100мм
Проложить в подпольном

 канале шириной 500мм

Канал шириной

 150мм

Канал шириной

 150мм Канал шириной

 100мм

Канал шириной

 150мм

Канал шириной

 150мм

Канал шириной

 100мм

Канал шириной

 150мм

Канал шириной

 100мм

Канал шириной

 500мм

Прочистка№6

Прочистка№5

Прочистка №1

Прочистка №2

Прочистка №3

Прочистка№4

Прочистка№7 Прочистка№8 Прочистка№9

Над полом

Над полом Прочистка№2.1

Прочистка№2.2

Прочистка№2.3

Канал шириной

 250мм

Канал шириной

 250мм

Канал шириной

 250мм

Канал шириной

 250мм

Канал шириной

 200мм

Канал шириной

 200мм

Труба dn 110

Труба dn 110

Труба dn 110Труба dn 110

Труба dn 110

Труба dn 110

Труба dn 110

Прочистка№1.1
Прочистка№1.2

Прочистка№1.3

Прочистка№1.4

Подъем/опуск

-0.845/-1.000

Ст К 2-3

∅150

Ст К 1-8

 ∅110

Канал шириной

 250мм
Труба dn 110

Прочистка№2.5

Прочистка№2.4

Канал шириной

 250мм

Труба dn 110Труба dn 50

Канал шириной

 150мм

Ст К 1-7

 ∅110

Водопостачання і каналізація.

План на відм. 0,000. М 1:200
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Будівництво торгівельного комплексу з офісними приміщеннями за

адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Миру, 8

01/11-2019-ВК

Державець Л. М. 
Р

Водомірни вузли холодної

води для санвузлів

Бойлер V=200 л N=2.2 кВт
Drazice OKCE 200

В
1
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В
1

В
1

Т3
В1

Підйом/опуск В1

на 1-й поверх ∅ 25

Ст.К1-9

 ∅ 110

Під стелею

Під стелею
Під стелеюПід стелеюПід стелею

Під стелею

Під стелею

Під стелею

Під стелею
Під стелею

Під стелею Під стелею

Під стелею

В
1

В
1

Ст В1-1

∅32

Опуск К 1 ∅ 50

Опуск К 1 ∅ 50 Опуск К 1 ∅ 50
Опуск К 1 ∅ 50

Опуск К 1 ∅ 50 Опуск К 1 ∅ 50

Опуск К 1 ∅ 50Опуск К 1 ∅ 50Опуск К 1 ∅ 50

Опуск К 1 ∅ 50

В
1
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dn 16 dn 20 dn 16

В1

К1К1К1К1

dn 20

dn 20

Ст К2-5

∅150
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0
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0
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Під стелею

L=16.5м

К2 ∅160

0
.0
0
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Прочистка

Підйом/опуск

на відм .+0.500/

Т
3

Т
3

dn 20

Підйом/опуск в підлогу

Т
3

Ст К 1-1

 ∅110

Ст К 1-2

 ∅110

Прочистка

Труба dn 50

Труба dn 50

Труба dn 110Прочистка


