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Факс
Электронная почта

Помещение 1 / Резюме

Высота помещения: 6.300 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:451

Поверхность r [%] Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp

Рабочая плоскость / 150 11 218 0.073

Полы 20 85 6.00 188 0.071

Потолок 70 38 28 47 0.756

Стенки (4) 50 72 11 279 /

Рабочая плоскость:
Высота: 0.850 m
Растр: 128 x 64 Точки 
Краевая зона: 0.000 m

Ведомость светильников

Удельная подсоединенная мощность: 2.23 W/m² = 1.48 W/m²/100 lx (Поверхность основания: 1360.80 m²) 

№ Шт. Обозначение (Поправочный коэффициент) F (Светильник) [lm] F (Лампы) [lm] P [W]

1 66
PHILIPS WT120C G2 PSU L1500 1 
xLED60S/840 (1.000) 

6000 6000 46.0

Всего: 396000 Всего: 396000 3036.0
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