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Примечание:

1. * - расположение и высоту установки светильников

уточнить по месту согласно расстановке

технологического оборудования в помещении .

2. Светильники в зоне паркинга смонтировать согласно

примера деталей  А, В, С.

1

B3

Этаж

Щит №

Номер группы на плане

1

32 А

Условные обозначения:

- рабочая линия, проложенная по лотку;

- рабочая линия, проложенная в трубе;

- аварийная линия;

- линия пониженого напряжения, 36В;

- светильник рабочего освещения , накладной, с ЛЛ

2x36 Вт, IP54;

- светильник аварийного освещения , накладной, с

ЛЛ 2x36 Вт, IP54;

- светильник рабочего освещения , накладной,с ЛЛ

2x18 Вт, IP54;

- светильник аварийного освещения , накладной, с

ЛЛ 2x18 Вт, IP54;

- светильник рабочего освещения с КЛЛ ,

потолочный, 1x32 Вт, IP54;

- светильник рабочего освещения с КЛЛ ,

потолочный, 1x32 Вт, IP54;

- светильник рабочего освещения , встраиваемый, с

КЛЛ, 2x18 Вт, IP20;

- светильник аварийного освещения , встраиваемый,

с КЛЛ, 2x18 Вт, IP20;

- светильник рабочего освещения , встраиваемый, с

КЛЛ, 1x18 Вт, IP20;

- светильник аварийного освещения , встраиваемый,

с КЛЛ, 1x18 Вт, IP20;

- светильник рабочего освещения , встраиваемый,с

ЛЛ 2x18 Вт, IP20;

- светильник аварийного освещения , встраиваемый,

с ЛЛ 2x18 Вт, IP20;

- светильник рабочего освещения , встраиваемый, с

ЛЛ 4x18 Вт, IP20;

- светильник аварийного освещения , встраиваемый,

с ЛЛ 4x18 Вт, IP20;

- розетка штепсельная, скрытая установка 250В,

IP20, 16А с третьим заземляющим контактом ;

- розетка штепсельная, открытая установка 250В,

IP44, 16А с третьим заземляющим контактом ;

- розетка, открытая установка 250В, IP44, 32А,

1Р+N+PE;

- выключатель однополюсный, открытая установка

10 А, 250 В, IP44;

- переключатель однополюсный , открытая установка

10 А, 250 В, IP44;

- выключатель двухполюсный , открытая установка

10 А, 250 В, IP44;

- выключатель одноклавишный, скрытая установка

10 А, 250 В, IP20;

- выключатель двухклавишный , скрытая установка

10 А, 250 В, IP20;

- ящик с понижающим трансформатором 220/36В,

250 ВА;

- cветовой указатель, "Выход" настенный, IP65,

пиктограмма "Выход";

- cветовой указатель, "ПК" настенный IP65,

пиктограмма "ПК";

- коробка для открытой проводки с кабельными

вводами IP55, 100х100х50 мм;

- коробка для открытой проводки с кабельными

вводами IP65, огнестойкость Е30, 130х130х100 мм.

A

A

A

A

A

A

- cветовой указатель, 1x8Вт, IP65, Тип EFS 193,

пиктограмма "      ". Устанавливается на высоте 0.5м

и 2.5м от уровня пола (по фрагменту "D");

A

3

J

B03-007

RESERVE ROOM

подсобн.помещ. 31.11m2

B03-011

RESERVE ROOM

Вспомогательное помещение 26.17 m2

B03-010

FAN ROOM

Венткамера 30.27m2

B03-009

TAMBOUR(тамбур)

1.36m2

B03-008

TAMBOUR(тамбур)

4.72m2

B03-013

ELC. ROOM (эл-щ.)

24.49m2

B03-015

ELV/IT ROOM

эл-щ.н.н. 9.04m2

B03-014

HALL

Холл 6.45m2

B03-012

CLEANERS ROOM

Комн.уборщицы 4.29m2

B03-018

TAMBOUR(тамбур)

1.33m2

B03-019

TAMBOUR(тамбур)

5.95m2

B03-016

TAMBOUR(тамбур)

23.25m2

B03-024

TAMBOUR(тамбур)

3.05m2

B03-025

CARPARK LIFT LOBBY

Лифт.холл 37.17m2

B03-029

CONTROL ROOM

Комната управления 57.58m2

B03-027

REACTANT STORAGE  ROOM

 СКЛАД РЕАГЕНТОВ  18.84m2 

B03-026

AC MAKE-UP WATER TANK ROOM

Резервуар воды сис. кондиционирования 41.10m2

B03-037

EX.AIR FAN ROOM

ВЫТЯЖН.ВЕНТКАМЕРА 23.45m2

B03-035

ELV \ IT ROOM

эл-щ. н.н. 22.33m2

B03-028

ELC. ROOM (эл-щ.)

8.61m2

B03-031

TAMBOUR(тамбур)

4.29m2

B03-032

TAMBOUR(тамбур)

8.47m2

B03-022

FAN ROOM

Венткамера 156.67m2

B03-021

TAMBOUR(тамбур)

1.87m2

B03-020

TAMBOUR(тамбур)

9.29m2

B03-003

TAMBOUR(тамбур)

23.31m2

B03-001

CONTROL  ROOM

КОМНАТА УПРАВЛЕНИЯ 38.79m2
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 COOLING TOWER SYSTEM
TRANSFER TANK
Резервуар обмена

сист.охлаждения 18m3

B

14

B03-017

CAR PARK

Парковка 4884.05m2

B03-034

STORE ROOM

Кладовая 15.48m2

ST-21

STAIR(лестн.)

12.18m2

ST-23

STAIR(лестн.)

12.04m2

ST-14

STAIR(лестн.)

34.41m2

ST-13

STAIR(лестн.)

14.72m2

ST-05

STAIR(лестн.)

16.05m2
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B03-005

TOWER 1 HOT WATER STORAGE ROOM

Помещение калориферов ГВС Башни1 103.15m2

B03-006

TOWER 1 COOLING CENTER 

Центр холодоснабжения Башни 1 94.66m2

B03-004

 ENGINEERS OFFICE

Инж.помещение 45.62m2

B03-002

 STORE ROOM

Кладовая 7.21m2

-10.85

-10.83

B03-033

RESERVE ROOM

подсобн.помещ. 10.80m2

-10.87

-10.85

-9.765

-9.745

-9.134

-9.114

ST-6

STAIR(лестн.)

13.85m2

B03-023

SAND SEPARATOR ROOM

 28.78m2

Помещение пескоуловителей

B03-038

CORRIDOR

Коридор 17.05m2

F.A.D

канал прит.возд.

F.A.D

канал прит.возд.

E.A.D

вытяжн. канал

B03-036

EX. AIR FAN \ ВЫТЯЖН. ВЕНТКАМЕРА

32.94m2

 COOLING TOWER SYSTEM
TRANSFER TANK
Резервуар обмена

сист.охлаждения 18m3

FIRE SHUTTER 5410X2300 (H)

FIRE SHUTTER 7500X2300 (H)

FIRE SHUTTER 4000X2300 (H)

WITH DOOR - 900X2050(H)

FIRE SHUTTER 4500X2300 (H)

WITH DOOR - 900X2050(H)

FIRE SHUTTER 4000X2300 (H)

WITH DOOR - 900X2050(H)

FIRE SHUTTER 4000X2300 (H)

WITH DOOR - 900X2050(H)

A

A

A

Щит В3 ЩР-1

Щит В3 ЩРА-1

A

Освещение по

отдельному проекту

A

A

A
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I II

8 (2x36 Вт)*
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I

I

A

A

A
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A

A

A

A

2 (2x36 Вт)*

A

Щит В3 ЩР-2

Щит В3 ЩРА-2

A

A

4(2x36 Вт)*

A

A

A

9 (2x36 Вт)*

A

A

A

4 (2x36 Вт)*

A

Освещение лифтовой

шахты по отдельному

проекту

A

A

A

A

A

A

A

A

A

І ІІ

І ІІ

І

І ІІ

І

І

A

A

A

2С360 1x32Вт

75лк

A

2 Arctic 2x36 Вт

A

A

A

A

A

2.1

B3

от В4

освещение по
отдельному проекту

A

A

A

A

A

1А.8

B3

2.6

B3

2A.6

B3

2.6

B3

2.6

B3

на В2

на В2

от В4

2А.4

B3

2.1

B3

2.5

B3

2.4

B3

2.3

B3

2.6

B3

2.6

B3

2А.6

B3

2.6

B3

2.6

B3

2.7

B3

2А.4

B4

2А.4

B4

2А.5

B3

A

A

A

A

на В2

от В4

2А.5

B3

на В2

от В4

на В2

от В4

2А.7

B3

2А.7

B3

2А.5

B3

2А.7

B3

на В2

на В2

от В4

от В4

2А.1

B3

2А.1

B3

2.10

B3

2.10

B3

2А.3

B3

2А.8

B3

2.16

B3

2А.11

B3

2А.12

B3

2А.12

B3

2А.9

B3

2А.10

B3

2А.9

B3

2А.13

B3

1.6

B3

1.6

B3

1A.5

B3

1.6

B3

1.6

B3

1A.5

B3

1.6

B3

1.5

B3

1A.5

B3

1.5

B3

1А.1

B3

1.5

B3

1А.5

B3

1.5

B3

1.5

B3

1.5

B3

1.10

B3

1.10

B3

1А.9

B3

на В2

от В4

на В2

от В4

1.5

B3

1.5

B3

1.6

B3

1.6

B3

1А.2

B3

1А.2

B3

1А.3

B3

1.2

B3

1.2

B3

1A.1

B3

1.2

B3

1.2

B3

1.2

B3

1.2

B3

2А.2

B3

2.1

B3

2A.4

B3

2.1

B3

2А.1

B3

2А.2

B3

2.3

B3

2А.2

B3

2А.1

B3

2.2

B3

2А.1

B3

2А.2

B3

2А.2

B3

2А.2

B3

2A.6

B3

2.3

B3

2.3

B3

2.3

B3

2.3

B3

2.3

B3

2.3

B3

2.3

B3

2А.2

B3

2А.1

B3

2А.3

B3

2А.2

B3

2.4

B3

2.4

B3

2.4

B3

2.4

B3

2А.2

B3

2.4

B3

2.4

B3

2.4

B3

2.4

B3

2А.2

B3

2А.2

B3

2А.1

B3

2А.3

B3

2А.1

B3

2А.2

B3

2А.3

B3

2.5

B3

2.5

B3

2.5

B3

2.3

B3

2.5

B3

2.5

B3

2.5

B3

2A.2

B3

2.5

B3

2.5

B3

2.5

B3

2.5

B3

2A.6

B3

2А.1

B3

2.6

B3

2А.1

B3

2А.1

B3

2А.2

B3

2.7

B4

2.7

B4

2А.2

B4

2.7

B4

2.7

B4

2.7

B4

2.7

B4

2А.2

B4

2.7

B3

2.7

B3

2.7

B3

2А.2

B3

2A.4

B3

2.8

B3

2.8

B3

2.10

B3

2A.8

B3

2.9

B3

2.11

B3

2.16

B3

2.16

B3

2.16

B3

2.17

B3

2.17

B3

2.17

B3

2.15

B3

2.15

B3

2.12

B3

2.13

B3

2.10

B3

2.13

B3

2.13

B3

2.14

B3

2.14

B3

2.21

B3

2.20

B3

2.20

B3

1А.3

B3

1А.1

B3

1А.2

B3

1А.2

B3

1.5

B3

1.5

B3

1.5

B3

1A.5

B3

1А.2

B3

на В2

от В4

на В2

от В4

на В2

от В4

1А.2

B3

1.7

B4

1.7

B4

1А.2

B4

1A.3

B3

1A.2

B3

1.8

B3

1.8

B3

1А.7

B3

на В2

от В4

1A.1

B3

1A.3

B3

1A.2

B3

1.8

B3

1.4

B3

1.4

B3

1.4

B3

1.4

B3

1A.2

B3

1.10

B3

1.10

B3

1.10

B3

1A.9

B3

1A.1

B3

1A.6

B3

1.7

B4

1А.2

B4

1.7

B3

1A.6

B3

1.7

B3

1А.2

B3

1

A

.

6

B

3

1А.2

B3

1.7

B3

1.7

B3

1.7

B3

1.7

B3

1.11

B3

1A.10

B3

1.11

B3

1A.10

B3

1.11

B3

1.11

B3

1A.3

B3

1.3

B3

1.3

B3

1.3

B3

1.3

B3

1.3

B3

1.1

B3

1.1

B3

1.1

B3

1.1

B3

1.1

B3

1.1

B3

1A.1

B3

1.A4

B3

1.1

B3

1.1

B3

1A.3

B3

1A.2

B3

1.1

B3

1.1

B3

1A.1

B3

2А.1

B3

1.2

B3

1.2

B3

1.2

B3

1.2

B3

1A.2

B3

1А.1

B3

A

Освещение по

отдельному

проекту

Освещение по

отдельному

проекту

Освещение по

отдельному

проекту

Освещение по

отдельному

проекту

на В2

на В2

от В4

на В2

на В2

от В4

от В4

2.18

B3

2.18

B3

2.18

B3

2.19

B3

2.19

B3

1.15

B3

1.15

B3

1.16

B3

1.16

B3

1.16

B3

2А.6

B3

1.15

B3

1.12

B3

1.12

B3

1.12

B3

1.14

B3

1.14

B3

1.14

B3

1.14

B3

1.14

B3

1.14

B3

1A.11

B3

1A.11

B3

1A.8

B3

B3

1A.5

B3

1.6

B3

B3

1.6

B3

1.6

B3

B3

1.6

B3

1A.5

B3

B3

1.5 1.6 1A.5

1A.4

B3

1.2

B3

1.2

B3

1.2

B3

A

1A.4

B3

1.2

B3

1.2

B3

1.1

B3

A

1.1

B3

1A.4

B3

1.1

B3

1.5

B3

1.4

B3

1.4

B3

1A.6

B3

A

1.4

B3

1.4

B3

1.4

B3

1.3

B3

1А.4

B3

1.3

B3

1A.4

B3

1.3

B3

1.3

B3

1.3

B3

1.3

B3

A

A

2.6

B3

2.6

B3

2.6

B3

2A.6

B3

2.6

B3

2.6

B3

2.6

B3

A

2А.6

B3

2.6

B3

2.6

B3

2A.5

B3

2.5

B3

2.5

B3

2.5

B3

2A.5

B3

2.3

B3

2.3

B3

2A.5

B3

2.3

B3

2.3

B3

2.3

B3

2A.5

B3

2.3

B3

2.4

B3

2A.6

B3

2.4

B3

2.4

B3

2.4

B3

2A.6

B3

2.4

B3

2.2

B3

2.2

B3

2.2

B3

2.2

B3

2A.5

B3

2.1

B3

2.1

B3

2.1

B3

2.1

B3

2.1

B3

2.1

B3

2.7

B3

2.2

B3

2A.5

B3

2.2

B3

2.2

B3

2.9

B3

A

A

5000

2.2

B3

1.6 1.61.6

2.16

B3

2.16

B3

2A.11

B3

2.16

B3

2.16

B3

2.16

B3

2А.11

B3

1.7

B4

1A.8

B4

A

2.2

B3

1А.1

B3

1А.1

B3

1А.1

B3

2.4

B3

1.7

B4

A

A

A

A

1.9

B3

1.9

B3

1.9

B3

1.8

B3

1.10

B3

1.11

B3

II

II

II

I

I

I

A

A

1.13

B3

1.13

B3

1.13

B3

1.13

B3

1A.11

B3

1A.11

B3

8 (2x36 Вт)*

1.13

B3

1.13

B3

2.8

B3

2.8

B3

2.10

B3

2.12

B3

2.12

B3

2A.10

B3

2.12

B3

2.12

B3

2.12

B3

2.12

B3

2.13

B3

2.13

B3

2.13

B3

2.14

B3

2.15

B3

2.15

B3

2.15

B3

2.17

B3

2.17

B3

1.17

B3

1.17

B3

2.19

B3

2.21

B3

1A.1

B3

1A.1

B3

1A.3

B3

1А.5

B3

1А.9

B3

1A.3

B3

2А.1

B3

2А.1

B3

2А.2

B3

2А.3

B3

2А.1

B3

2А.1

B3

2А.3

B3

2А.7

B3

A

2A.8

B3

2A.8

B3

1A.1

B3

2А.5

B3

32 А

1А.12

B3

32 А

1А.13

B3

1.18

B3

1.18

B3

1.10

B3

1.11

B3

1.13

B3

1.14

B3

2.15

B3

2.14

B3

2.17

B3

32 А

2А.14

B3

32 А

2.14

B3

A

A

2А.1

B3


